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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan laboratoryjnych pobranych prébek wody
w ramach kontroli wewnetrznej 12 sierpnia 2025 r. oraz kontroli urzedowej — nadzoru

sanitarnego 18 sierpnia 2025 r. z Wodociggu Publicznego Miedzylesie stwierdzam, ze
woda pod wzgledem bakteriologicznym nadaje sie do spozycia i na potrzeby gospodarcze.

14 sierpnia 2025 r. otrzymano informacje od Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzedu Gminy Damastawek o przekroczeniu dopuszczalnych wartosci parametru
mikrobiologicznego — bakterii grupy coli w prébkach pobranych 12 sierpnia 2025 r. w ramach
kontroli wewnetrznej w ilosci:

— 5jtk/100 ml (Stacja Uzdatniania Wody Miedzylesie — sie¢ Miedzylesie 34)
18 sierpnia 2025 r. pobrano probki wody w ramach nadzoru sanitarnego na stacji
uzdatniania wody Miedzylesie oraz w 4 punkach na sieci.
21 sierpnia 2025 r. otrzymano informacje o braku przekroczen parametru
mikrobiologicznego — bakterii grupy coli na stacji uzdatniania wody Miedzylesie oraz w

punktach na sieci.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagrowcu
ul. Gnieznienska 49 FGZ-HJO Wagrowiec
Oddzial Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej

tel. 67 2685680

sekretariat. psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

Strona 1 z 4



Badania pobranych probek wody 18 sierpnia wykazaty przekroczenia parametru
mikrobiologicznego tj. ogdlnej liczby mikroorganizmoéw w 22°C + 2°C po 72 h w ilosci:

— 145 jtk/1 ml (Stacja Uzdatniania Wody Miedzylesie — woda uzdatniona);

— 276 jtk/1 ml (Stacja Uzdatniania Wody Miedzylesie — woda surowa);

— >300 jtk/1 ml (Kopanina 2/4 — kran w kuchni).
27 sierpnia 2025 r. oraz 28 sierpnia otrzymano sprawozdania z wynikami prébek wody
pobranych 22 sierpnia 2025 r. w ramach kontroli wewnetrznej, ktére nie wykazaty
przekroczen parametru mikrobiologicznego tj. ogéInej liczby mikroorganizméw w 22°C + 2°C
po 72 h.
W zwigzku z powyiszym, a takze w oparciu o analiza wynikéw dotychczas przeprowadzonych
badan z Wodociaggu Publicznego Miedzylesie, tut. Organ stwierdza przydatnosé wody do
spozycia przez ludzi. Niemniej jednak woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna
spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ,w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)). Aktualnie
trwajg prace majace na celu przywrdécenie jakosci wody do wymagan okreslonych w ww.

rozporzadzeniu.

Sprawozdania z badan:

— sprawozdanie z pobierania i badan nr SB/95298/08/2025 Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa ul. Cieszyriska 52A, 43-200 Pszczyna z 14 sierpnia 2025 r.
probki wody z sieci — Miedzylesie 34;

— sprawozdanie z badan nr 1182/W/25 PSSE w Pile Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 21 sierpnia 2025 r.
probki wody z sieci Gruntowice 16 kran w kuchni;

— sprawozdanie z badan nr 1183/W/25 PSSE w Pile Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 21 sierpnia 2025 r.
probki wody z sieci Stepuchowo 16/1 kran w kuchni;

— sprawozdanie z badan nr 1184/W/25 PSSE w Pile Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 21 sierpnia 2025 r.
probki wody z sieci Kopanina 2/4 kran w kuchni;

— sprawozdanie z badarn nr 1185/W/25 PSSE w Pile Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 21 sierpnia 2025 r.

probki wody z Stacji Uzdatniania Wody Miedzylesie — kran wody surowej;
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sprawozdanie z badan nr 1186/W/25 PSSE w Pile Oddziat Laboratoryjny,
Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita z 21 sierpnia 2025 .
probki wody z Stacji Uzdatniania Wody Miedzylesie kran wody uzdatnionej;
sprawozdanie z pobierania i badan nr SB/101054/08/2025 Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa ul. Cieszyriska 52A, 43-200 Pszczyna z 27 sierpnia 2025r.
probki wody z sieci — Stacja Uzdatniania Wody Miedzylesie 33B kran;

sprawozdanie z pobierania i badar nr SB/101270/08/2025 Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa ul. Cieszyfska 52A, 43-200 Pszczyna z 27 sierpnia 2025 .
probki wody z sieci — Gruntowice 16 kran w kuchni;

sprawozdanie z pobierania i badan nr SB/101271/08/2025 Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa ul. Cieszynriska 52A, 43-200 Pszczyna z 27 sierpnia 2025 r.
probki wody z sieci — Kopanina 2/4 Hydrant;

sprawozdanie z pobierania i badan nr SB/101272/08/2025 Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa ul. Cieszyriska 52A, 43-200 Pszczyna z 27 sierpnia 2025 .

probki wody z Stacji Uzdatniania Wody Miedzylesie 33B kran.

Strona3z 4



Podstawa prawna:

— art. 4 ust.1 pkt lustawy z dnia 14 marca 1985 r. "o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej”
(t.j.z11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416),
— §21rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ,,w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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